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Presentatie:  CAPWAT Community of Practice bijeenkomst 2024

Trillingsproblemen RG Klazienaveen 

Maart 2024

Carel Huis

‐ 1 Aanleiding

‐ 2 Klachten

‐ 3 Zoektocht

‐ 4 Waar staan we nu?

Inhoud
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Persleidingsysteem
RG Klazienaveen

L  = 10 KM
D = 630 PVC, SDR34

QKlaz = 950 m3/uur
QA37  = 120 m3/uur
QErica = 250 m3/uur
QRWZI = 1320 m3/uur

2019

RG Weiteveen
RWA 100 m3/uur

RG Zwartemeer
RWA 215 m3/uur

RG Erica
RWA 250 m3/uur

RG A37
DWA 120 m3/uur

RWZI Emmen
Oude situatie

Vrijverval
Klazienaveen
RWA 535 m3/uur Qrwa =  850 m3/uur

Hstat = 4,8 mwk
Hman =  24,8 MWK
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Bouwjaar:  1987

Renovatie: 2000

Reden nieuwbouw:

‐ Capaciteit

‐ Diepte natte kelder

‐ Pendelberging

‐ Toegang

‐ Interreg Mikro project

Oude gemaal

Verplaatsing Gemaal

• Minder 
terreinonderhoud

• Extra berging

• Geen open 
bergingsbasin

• Geen TPI tijdens
uitvoering

• Betere
bereikbaarheid

1300 m2

60 m2
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RG Weiteveen
RWA 140m3/uur

RG Zwartemeer
RWA 215 m3/uur

RG Erica
RWA 250 m3/uur

RG A37
DWA 120 m3/uur

RWZI Emmen
Huidige situatie

Vrijverval
Klazienaveen
RWA 595m3/uur

Qrwa =  950+10% m3/uur
Hstat = 4,8 mwk
Hman =  30,6 MWKSprongput

Bergingsriool
L = ca 25 m

DN800

Bouwjaar: 2020

Opstelling: 2+1

Hidostal:

F06k‐S03 FN050X4

Nom. toerental: 1487

Ontw. Toerental: 35‐56Hz

Normaal bedrijf
(RWA/DWA):

500 – 950 m3/uur

35 ‐ 52Hz

Nieuw gemaal
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nu

Werkgebied RWA (2 pompen)

Werkgebied DWA (1 pomp)

Zomer 2020

2020 2021 2022 2023 2024

SAT
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Zomer 2021

Droge zomer

Weinig draaiuren

RWA

2020 2021 2022 2023 2024

Droge zomer en najaar

Voorjaar 2021

2020 2021 2022 2023 2024

Eerst klachten

3 februari 2012 

… Wij wonen aan de Molenwijk oz …
De afgelopen periode is er gewerkt aan 
de aanleg van een supermoderne 
waterreinigingsmachinerie, locatie 
Kruiwerk.

Echter sinds kort horen we , bij tijden‐
niet altijd, een dreunend geluid in ons 
huis, dat erg doordringend is en 
constant aanwezig.
We wijten dat aan dat nieuw 
aangelegde project en vragen aan u 
daarop naar ons te reageren …

3 februari 2012 

… Wij wonen aan de Molenwijk oz …
De afgelopen periode is er gewerkt aan 
de aanleg van een supermoderne 
waterreinigingsmachinerie, locatie 
Kruiwerk.

Echter sinds kort horen we , bij tijden‐
niet altijd, een dreunend geluid in ons 
huis, dat erg doordringend is en 
constant aanwezig.
We wijten dat aan dat nieuw 
aangelegde project en vragen aan u 
daarop naar ons te reageren …

4 mei 2012 

….. In de nacht van 30 april / 1mei tot in 
ieder geval 01.30 uur een zeer zware 
brom, alsof er een hele grote 
compressor aan staat. Of een tractor 
naast het huis. Tevens vandaag op 4 mei 
rond 12.30 hoorde ik het weer tot nu tot 
(14.16 uur). Het valt op dat dit gebeurd 
iedere keer als het regent of geregend 
heeft. De nacht van 1 mei heb ik 
oordopjes in gedaan, toen was het 
weg…….

4 mei 2012 

….. In de nacht van 30 april / 1mei tot in 
ieder geval 01.30 uur een zeer zware 
brom, alsof er een hele grote 
compressor aan staat. Of een tractor 
naast het huis. Tevens vandaag op 4 mei 
rond 12.30 hoorde ik het weer tot nu tot 
(14.16 uur). Het valt op dat dit gebeurd 
iedere keer als het regent of geregend 
heeft. De nacht van 1 mei heb ik 
oordopjes in gedaan, toen was het 
weg…….
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Mei 2021

2020 2021 2022 2023 2024

Luistersessie

Trilling en bromgeluid.
(50 m van gemaal)

Trilling en bromgeluid.
(100 van gemaal)

Trilling en bromgeluid.
(130 van gemaal)

Mei 2021

Foude persleiding

F (DN630, sdr34) (RWA): 0,4 [‐]

Froude zinker

F (DN630, SDR12,6) (RWA): 0,9 [‐]

2020 2021 2022 2023 2024

Piggen Persleiding
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Juni 2021

Trillingen vanaf 700 m3/uur

Bij 2+1 bedrijf: 

Tussen 1280 ‐ 1550 RPM

Bij 3+0 bedrijf:

Tussen 1180 ‐ 1427 RPM 

2020 2021 2022 2023 2024

3 pompsbedrijf

systeemcurve RWA
3+0 opstelling

Stysteemcurve RWA
2+1 opstelling

Werkgebied DWA
2+1 opstellig

Juni 2021

Mantelbuis rond 700 mm

2020 2021 2022 2023 2024

Dammeren mantelbuis
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Februari 2022

2020 2021 2022 2023 2024

klachten

6 februari 2022
Nu het weer meer regent is de brom helaas weer terug en echt duidelijk te horen. Ik 
heb het ook navraag gedaan bij onze buren, en zij bevestigen de brom en voelen ook 
een soort trilling. Hieronder de verschillende data dat wij de brom en trillingen 
hebben waargenomen.

2021
‐ 30 oktober rond 11.00 uur
‐ 31 oktober rond 20.18 uur

2022
‐ 4 februari rond 18.00 uur
‐ 6 februari rond 10.00 uur tot op het moment van schrijven, 11.45 uur.

6 februari 2022
Nu het weer meer regent is de brom helaas weer terug en echt duidelijk te horen. Ik 
heb het ook navraag gedaan bij onze buren, en zij bevestigen de brom en voelen ook 
een soort trilling. Hieronder de verschillende data dat wij de brom en trillingen 
hebben waargenomen.

2021
‐ 30 oktober rond 11.00 uur
‐ 31 oktober rond 20.18 uur

2022
‐ 4 februari rond 18.00 uur
‐ 6 februari rond 10.00 uur tot op het moment van schrijven, 11.45 uur.

17 februari 2022
‐ Zondag 13 feb rond 20.35. Heel erg lichte brom, om 21.45 nog hoorbaar

‐ Zware brom op 14 feb vanaf 8.15 tot sowieso 23.00 uur, daarna wordt om 23.10 de 
brom heel erg duidelijk. Zwakt na een minuut weer af.
om 23.13 weer erg hard, 23.14 weer minder hard, 23.15 weer hard, 23.17 weer 
minder hard, om 23.36 nogmaals luid en duidelijk.

‐ Rond 0.30 uur werd ik er nog een keer wakker van.

17 februari 2022
‐ Zondag 13 feb rond 20.35. Heel erg lichte brom, om 21.45 nog hoorbaar

‐ Zware brom op 14 feb vanaf 8.15 tot sowieso 23.00 uur, daarna wordt om 23.10 de 
brom heel erg duidelijk. Zwakt na een minuut weer af.
om 23.13 weer erg hard, 23.14 weer minder hard, 23.15 weer hard, 23.17 weer 
minder hard, om 23.36 nogmaals luid en duidelijk.

‐ Rond 0.30 uur werd ik er nog een keer wakker van.

21 februari 2022
Ik heb weer een aantal tijdstippen van de brom. Het regent nu extreem veel, kan mij 
dus wel goed voorstellen dat de pomp ook de hele dag aan staat.

19‐20 Brom om 08.34
19‐20 brom om 10.25
19‐02 brom om 21.35
20‐02 brom vanaf 12.08 tot sowieso 23.15, dan weer Zachter en weer harder..

21 februari 2022
Ik heb weer een aantal tijdstippen van de brom. Het regent nu extreem veel, kan mij 
dus wel goed voorstellen dat de pomp ook de hele dag aan staat.

19‐20 Brom om 08.34
19‐20 brom om 10.25
19‐02 brom om 21.35
20‐02 brom vanaf 12.08 tot sowieso 23.15, dan weer Zachter en weer harder..

Mei 2022

Conclusie:

Geen hoge
trillingswaarden
aanwezig.

2020 2021 2022 2023 2024

Trillingsmetingen

Probleem:

Geen trillingen
waargenomen tijdens
de meting.

Voorbereiding
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Voorjaar 2021

2020 2021 2022 2023 2024

klachten

31 december 2022
Hieronder nog een aantal tijdstippen van de brom:
‐ vrijdagavond 20‐05, 09.30 uur brom.
‐ 30‐06 om 21.50 beetje stormachtig geweest, echter klinkt de brom anders.
‐ 08‐09 gehele middag en daarna ook 's avonds.
‐ 16‐09 's avonds
‐ 18‐09 's avonds
‐ 16‐11 's morgens om 07.00 uur
‐ 17‐11 's morgens
‐ 23‐12 na 17.00 uur
‐ 31‐12 's morgens na 06.30 uur

31 december 2022
Hieronder nog een aantal tijdstippen van de brom:
‐ vrijdagavond 20‐05, 09.30 uur brom.
‐ 30‐06 om 21.50 beetje stormachtig geweest, echter klinkt de brom anders.
‐ 08‐09 gehele middag en daarna ook 's avonds.
‐ 16‐09 's avonds
‐ 18‐09 's avonds
‐ 16‐11 's morgens om 07.00 uur
‐ 17‐11 's morgens
‐ 23‐12 na 17.00 uur
‐ 31‐12 's morgens na 06.30 uur

16 januari 2022
….. De laatste dagen is het goed mis hier aan de Molenwijk OZ.  ….
16 januari 2022
….. De laatste dagen is het goed mis hier aan de Molenwijk OZ.  ….

Orgelpijp?

2020 2021 2022 2023 2024

Offerte aanvraag Uitvoering
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Oktober 2023

verlagen tot 700 m3/uur

10‐12‐2024:
Wateroverlast in de wijk

2020 2021 2022 2023 2024

Terugzetten capaciteit

November 2023

Lekkende compensator

2020 2021 2022 2023 2024

Lek
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22



21‐3‐2024

12

Februari 2024

Lokaliseren bron:

1) Pomp

2) Header

3) Persleiding

4) Aanstroming

2020 2021 2022 2023 2024

Bron onderzoek

0
,4
 ‐
0
,5
 m

/s

1
,5
 ‐
2
 m

/s

0,4 – 0,6 m/s

februari 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Lek 2

23
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Maart 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Bewonersbijeenkomst

‐ Juni 2020 Ingebruikname

‐ Februari 2021 Eerste klachten

‐ Mei 2021 Piggen persleiding

‐ Juni 2021 Dammeren mantelbuis

‐ Juni 2021 3 pompsbedrijf

‐ Mei 2022 Trillingsmeting

‐ Juni 2023 Verwijderen Piglanceerstuk

Aanbrengen compensator

December 2024 Verwijderen compensator en

terugplaatsen Piglanceerstuk

Februari 2024 Voorbereiding bronanalyse (TPI)

Voorbereiding deflectieschot
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2020 2021 2022 2023 2024

CAPWAT bijeenkomst
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