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Gasproblematiek

RG Stortemelk

Royal HaskoninDHV
November 2013

18 okt 2013

Problematiek

Debietregistratie doet raar
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Gas?
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18 okt 2013

RG Stortemelk en persleiding
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Debietmeter

18 okt 2013

Simulatie van observatie
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18 okt 20135

18 okt 2013

Ligging persleiding
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Locatie van ontluchters
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18 okt 2013

Inspectie
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met de professionals van dienst

18 okt 20138
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18 okt 2013

Conclusies

Verschillende gasbronnen

Lage gas- en sedimenttransportcapaciteit door lage stroomsnelheid
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18 okt 2013

Aanbevelingen

Bronnen van lucht wegnemen

Extra ontluchter plaatsen
Onduidelijk blijft:

Werking van windketel
Vorming gas door biochemische reacties
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